
現場説明書の質問に対する回答書
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工 事 名

工事場所

上記工事の現場説明書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

1

2

アスベストについて
天井ボード等、アスベストは含有し
ないものとして宜しいでしょうか？

アスベストは含有しておりません。

室内機電源・制御線について
内外接続線（電源線・制御線兼用）
により、室外機から供給されている
ものとして宜しいでしょうか？

そのとおりです。但し、細谷戸保育園ＡＣ－１のみ
室内コンセントより電源供給を行っています。

以上
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中屋敷保育園ほか１園冷暖房機更新工事

瀬谷区中屋敷二丁目２９番地２ほか
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