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上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

1

2

令 和 6 年 3 月 14 日

担 当 課 長

設計図面　E-03、E-04
根岸小学校の受変電設備内変圧器につい
て設計図書にPCB関連の記載がございま
せんが、変圧器の絶縁油にPCBが混入し
ていないことが、検体検査で確認済と解
釈して宜しいでしょうか。

ご質問のとおりです。

横浜商業高等学校別科ほか１校変圧器更新工事

質　　　　　　問 回　　　　　　答

設計図面　E-02
横浜商業高等学校別科の受変電設備内変
圧器について今回更新対象の変圧器 T-
L1・T-L2・T-L3・T-P1が、警報出力する
ようになっております。「電気設備工事
施工マニュアル令和５年度」では以下の
ようになっておりますが、現状を優先と
して設計・価格計上されていると解釈し
て宜しいでしょうか。(設計書内訳に
は、ダイヤル温度計項目がございません
でした)
第3編 受変電設備工事 第2章 機器の仕
様
第1節 仕様の確認 2.1.1 製作図の
チェックポイント
(7) 500KVA以上の油入変圧器又は、
150KVA以上のモールド変圧器は、ダイヤ
ル温度計を設置する。

図面のとおりです。

以　上


