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上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。
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6 エアコンの容量3.2KW以下としてください。
AC屋外機の脱着について、外壁面、床面から室外機の
現在の位置での脱着とし、移動、仮置きは想定してお
りません。

設計書 P12 雑工事に壁面緑化システム
ステンレスワイヤーロープ 179㎡とあ
りますが、ステンレスワイヤーロープ
は既存再利用と考えてよろしいでしょ
うか。
また、新規取付けでしたらメーカー・
品番・採用している単価をご教示いた
だけないでしょうか。

部品などは既存再利用としています。

設計書Ｐ１２、壁面緑化システムステ
ンレスワイヤーロープと記載されてい
ますが、図面Ａ－１５の改修内容一覧
表№３５ですと、取外し、再取付けと
なっています。内訳には、雑工事　撤
去に、撤去項目がありませんが、どの
ように解釈したらよろしいかご指示を
お願い致します。

撤去はではなく取外し、再取付としています。

令 和 6 年 3 月 7 日

営繕第一課長

１．雑工事　改修　壁面緑化ｼｽﾃﾑｽﾃﾝﾚｽ
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟの取外し再取付ですが、既施
工メーカー名を教えて下さい。既施工
で無いと新設になってしまいます。

既施工メーカーについては不明です。

鶴見区総合庁舎外壁及び防水改修その他工事

質　　　　　　問 回　　　　　　答

．設計書 P11 雑工事 撤去でつる植
物(枯木) 31.8㎡とありますが、現地
を確認したところ壁面緑化システム
全面につる植物がありました。
　　壁面緑化システムの取外し、再
取付けが179㎡ですので、つる植物撤
去も179㎡と思われますが、設計書を
正とし、契約後別途協議して頂ける
と考えてよろしいでしょうか。ご教
示ください。

壁面緑化システムの植物については工事に先立
ち、施設にて事前に植物の枝払いを行う為、今回
の工事ではつる植物（枯木）の撤去を31.8㎡とし
ています。

雑工事　改修　ＡＣ屋外機(工事中一
時)脱着ですが、ｴｱｺﾝの容量を教えて下
さい。

エアコンの容量3.2KW以下としてください。

内訳書P12 AC屋外機の脱着に於いて、
定格冷房能力が不明です。
又仮置き出来るスペースもご指示願い
ます。
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A-59 前述の仮設設置場所ですが現況イ
ンターロッキングブロックの床仕上げ
です。ハウス設置のための大型車の乗
り入れは可能でしょうか。又共通仮設
にプラシキの記載がありますが、ハウ
ス設置の為に使用するのでしょうか。
ご指示願います。

現場事務所、資材置場、搬出入車両などのイン
ターロッキングの養生として見込んでおります。

A-59 前述の仮設計画ですが高木が有り
設置がかなり難しいと思われます。
この高木の枝払いが対象外になってい
ます。別途ととして枝払いを実施の
上、設置する考え方で宜しいでしょう
か。ご指示願います。

現場事務所等に要する費用については、共通仮設費率
に含めるとして積算しています。

内訳書P11 雑工事改修の架台コンク
リート基礎ですが設置場所が不明で
す。設置場所をご指示願います。

設置場所についてはA-44、３階各室前屋根平面図に記
載、A-57図［BD-21］に表記の通りです。

設計書Ｐ１０、塗装改修工事のターペ
ン可溶２液形フッ素樹脂仕上げについ
て、図面Ａ－１５の改修内容一覧表及
びその他の図面でも施工範囲を確認出
来なかったので、どの部位を施工かご
指示をお願い致します。

図面A-15の改修内容一覧表の⑳㉑㉒弱溶剤ウレタ
ン樹脂の表記はターペン可溶２液形フッ素樹脂の
間違いです。設計書のターペン可溶２液形フッ素
樹脂仕上げの施工範囲はA-15図⑳㉑㉒の部分にな
ります。

A-03 建築改修工事 特記仕様書その2
2．仮設工事用水電力が有償との記載
が有りますが取出し場所が不明で
す。ご教授願います。

仮設工事用水電力取出し場所については、仮設計
画時の協議により決定します。

A-59 仮設計画図 １（参考図）で事務
所平屋１棟の設置計画ですが作業員は
およそ常時10～20人くらいで従事する
ことが予定されますのでかなり狭小と
思われます。熱中症対策を考えると少
なくとも3棟は必要と思われます。その
場合、他の場所に仮設詰所の確保はで
きるでしょうかご指示願います。

A-59 仮設計画図 １（参考図）では、現場事務所（作
業員休憩場所）設置可能場所を明示しております。他
の場所に仮設詰所の確保する場合は、施設との協議に
なります。

設計書 P7 外壁改修工事に外装壁タイ
ル張替えの項目がありますが、特記仕
様書その３ A-04図 ⑮タイルの種類で
タイルの見本焼きを行うに丸がついて
いることからタイルは近似タイルでは
なく、製作すると考えてよろしいで
しょうか。
また、製作でしたら採用している単価
をご教示いただけないでしょうか。

近似タイルではなく、製作となります。
採用している単価は630円/枚となります。

内訳書P7 外装タイル張替は既設タイ
ルの色に合わせての類似品で宜しい
でしょうか。指示願います。

近似タイルではなく、製作となります。


